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Holtet Vandveerk a.m.b.a.
Aalborgvej 237

Holtet

9362 Gandrup
Jens Jgrgen Pedersen
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ANALYSERAPPORT 515221
Version: 1

Sagsnr:

Rekv. nr:

Genereret: 31.01.2024

Bilag:

LAB nr:
Prevemaerkning:
Provetype:
Pravested:
Grzensevaerdier:

24-02448, Prgve nr. 633925

Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre
Holtet Vandvaerk - Jupiter 71441
Miljgministeriet, BEK nr 1023 af 29.06.2023

Provetager:
Prgvetagningsmetode:
Prgvetagningsperiode:
Prgvetagningssted:
Analyseperiode:

ELB, SGS Analytics Denmark A/S
M-0061 DS/ISO 5667 Straksprave
26.01.2024 10:10 - 26.01.2024 10:15
Narengen 32, 9362, kgkken
26.01.2024 - 31.01.2024

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Smag Ingen - - *Organoleptisk

Lugt Ingen - - *Organoleptisk

pH 8.0 pH 7 85 0.05 M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012  10%
Temperatur 3.8 °C - - 0.1 TERMOMETER 10%
Ledningsevne 47 mS/m 30 250 0.5 M-0009 DS 27888:2003 10%
Kimtal 22°C 3 pr.mL - 200 1 M-0030 DS/EN 1S06222 190.15
Coliforme bakterier <1 pr. 100mL - <1 1 M-0032 Colilert 1g0.25
E. Coli <1 pr. 100mL - <1 1 M-0032 Colilert 1g0.25
Farve Pt 2 mg/L - 15 1 M-0007 DS/EN ISO 7887 15%
Turbiditet 0.09 FTU - 1 0.05 M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016  10%
Jern 0.028 mg/L - 0.2 0.002 M-0139 RefM018/ICP 10%
Enterokokker <1 pr. 100mL - <1 1 M-0135 ISO 7899-2 1g0.11

Bemaerkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anfgrte min- og maxgreenser.

Rekvirent:
Kopi:

Forklaring:

D.L.: Detektionsgreense
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

Analyserapporten ma kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgaengelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Holtet Vandvaerk a.m.b.a.

Danmarks Miljgportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

<: Mindre end
>: Sterre end

Resultaterne geelder udelukkende for de analyserede prover.

SGS Analytics Denmark|A/Bagildsmindevej 21, 9400 Ngrresundby, Danmark

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

DK20228806

Ngrresundby d. 31.01.2024
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Annemette Christensen, laborant

+4598 193900 www.sgs.com/analytics-dk

Member of the SGS Group



